






com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho.  



motivou.  



estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a 
serem adotados.  
10.13.3. Caba à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em 
eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas.  
10.13.4. Caba aos trabalhadores:  



21. Prontuário: sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às 
instalações e aos trabalhadores.  



 

 



 



 

ANEXO III  

TREINAMENTO  
1. CURSO BÁSICO – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE  
I – Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima – 40h:  
Programação Mínima:  
1. Introdução à segurança com eletricidade.  



É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado, com aproveitamento satisfatório, do 
curso básico definido anteriormente.  
Carga horária mínima – 40h  
(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho 
características de cada ramo, padrão de operação, de ní


